












Устранение нарушений требований пожарной безопасности согласно 

предписанию №4/1/3 (ПБ) 

№ Вид нарушения требований пожарной 

безопасности с указанием конкретного места 

выявленного нарушения 

Отметка о выполнении 

Дневное отделение со стационаром, с. Шаркан ул. Советская, 68 «Е» 

1 Не во всех помещениях имеются таблички с 

номером для вызова пожарной охраны 

Устранено 

2 Не составляется акт проверки пожарной 

сигнализации с периодичностью не реже 1 раза в 

квартал 

Устранено 

3 Не осуществляется проверка качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения не реже 1 

раза в год. 

В стадии выполнения 

4 Двери лестничной клетки эксплуатируются 

открытыми ( доводчик сломан) 

Устранено 

5 В инструкции по пожарной безопасности не 

отражены вопросы: д) расположение мест для 

курения, применение открытого огня, проезда 

транспорта и проведения  огневых или иных 

пожароопасных работ; л) допустимое 

(предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объекте. 

В стадии выполнения 

6 На объекте не установлен знак о запрете курения Устранено 

7 На смонтированную пожарную сигнализацию 

отсутствует проект 

Не устранено 

8 Отсутствует годовой план график техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной защиты 

здания, системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией 

Не устранено 

9 Средства защиты органов дыхания (спасательные 

капюшоны Феникс) эксплуатируются с 

просроченным сроком годности 

В стадии выполнения 

10 Системы противопожарной защиты 

установленная в здании не оборудованы 

автономными резервными источниками 

энергоснабжения 

Не устранено 

11 В подвале организовано складирование горючих 

материалов, при этом выход из подвала не 

изолирован противопожарными преградами от 

общей лестничной клетки 

В стадии выполнения 

12 Обслуживающий персонал не обучен пожарно-

техническому минимуму 

Устранено 

Гараж, с. Шаркан ул. Советская, 68 «Е» 

13 В здании не разработана инструкция по 

пожарной безопасности согласно 

требованийнормативных документов 

Не устранено 

Отделение временного пребывания пожилых граждан и инвалидов с. Сосновка, пер. 



Школьный, 13 

14 Не составляется акт проверки пожарной 

сигнализации с периодичностью не реже 1 раза в 

квартал 

Устранено 

15 На смонтированную пожарную сигнализацию 

отсутствует проект 

Не устранено 

16 Отсутствует годовой план график техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной защиты 

здания, системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией 

Не устранено 

17 Системы противопожарной защиты, 

установленная в здании, не оборудованы 

автономными резервными источниками 

энергоснабжения 

Не устранено 

18 Сигнал о срабатывании АПС передается на пульт 

пожарной охраны только при участии работника 

объекта(нажатием кнопки) 

Не устранено 

19 В инструкции по пожарной безопасности не 

отражены вопросы: д) расположение мест для 

курения, применение открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных 

пожароопасных работ; л) допустимое 

(предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объекте 

Не устранено 

20 На объекте не установлен знак о запрете курения Устранено 

21 Обслуживающий персонал не обучен пожарно-

техническому минимуму 

Устранено 

22 Допускается эксплуатация здания без проектной 

документации  

Не устранено 

Специальный дом для престарелых граждан, д. НижниеКивары ул. Садовая, 1 

23 Не составляется акт проверки пожарной 

сигнализации с периодичностью не реже 1 раза в 

квартал 

Устранено 

24 На смонтированную пожарную сигнализацию 

отсутствует проект 

Не устранено 

25 Отсутствует годовой план график техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту систем противопожарной защиты 

здания, системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией 

Не устранено 

26 Системы противопожарной защиты, 

установленная в здании, не оборудованы 

автономными резервными источниками 

энергоснабжения 

Не устранено 

27 Сигнал о срабатывании АПС передается на пульт 

пожарной охраны только при участии работника 

объекта (нажатием кнопки) 

 Устранено 

28 В инструкции по пожарной безопасности не 

отражены вопросы: д) расположение мест для 

курения, применение открытого огня, проезда 

Устранено 



транспорта и проведения огневых или иных 

пожароопасных работ; л) допустимое 

(предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объекте 

29 На объекте не установлен знак о запрете курения Устранено 

30 Обслуживающий персонал не обучен пожарно-

техническому минимуму 

Устранено 

31 Допускается эксплуатация здания без проектной 

документации  

Не устранено 

32 Средства защиты органов дыхания (спасательные 

капюшоны Феникс) эксплуатируются с 

просроченным сроком годности 

В стадии выполнения 

33 На диспетчерском пункте отсутствует 

информация о защите комнат жильцов шлейфами 

АПС на приборе 

Устранено 

Специальный дом для престарелых граждан, д. Нижние Кивары ул. Садовая, 1 

(здание бани) 

34 На здание не разработана инструкция по 

пожарной безопасности согласно требований 

нормативных документов 

 Устранено 

35 Высота дымовой трубы вровень с уровнем 

парапета (конька) при ее удалении от него менее 

1,5 м. 

Устранено 

 


