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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)261-65-67) 

Предписание № 451/1/1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы 
возникновения пожара 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 402» городского округа Самара 

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта зашиты (гражданина), собственника 

имущества и т.п.) 

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа 
Самара по пожарному надзору подполковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича, 
№ 451 от «26» января 2017г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в период: «22» февраля 2017 г. с 14 час.ОО мин, до 16 час.00 мин.; «06» марта 2017 г. 
с 10 час.00 мин, до 11 час.00 мин., проведена плановая выездная проверка инспектором отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара старшим 
лейтенантом внутренней службы Столяровым Максимом Викторовичем помещений 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 
- детский сад № 402» городского округа Самара расположенных по адресу: г. Самара, ул. 
Демократическая, д. 31 
(наименование органа ГПН)(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего 
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес) При проведении проверки присутствовала: Нагорнова Н.Б. - заведующий детским садом №402 
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору) 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

№ 
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Российской Ф е д е р а ц и и и (или) н о р м а т и в н о г о 
д о к у м е н т а по п о ж а р н о й безопасности , 
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(подпись ) 

о выполне -
нии (указы-

вается 
т о л ь к о 

в ы п о л н е н и е ) 

1 2 3 4 5 

1. Двери лестничной клетки около гр. 12 
не имеют приспособления для 
самозакрывания и уплотнений в 
притворах. 

СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 Лестничные клетки, как 
правило, должны иметь двери с приспособлением 
для самозакрывания и с уплотнением в притворах 

03.07.2017 

2. Двери лестничной клетки около гр. 5 
не имеют приспособления для 
самозакрывания и уплотнений в 
притворах. 

СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 Лестничные клетки, как 
правило, должны иметь двери с приспособлением 
для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

03.07.2017 

3. Двери центрально лестничной клетки 
не имеют приспособления для 
самозакрывания и уплотнений в 

СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 Лестничные клетки, как 
правило, должны иметь двери с приспособлением 
для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

03.07.2017 

mailto:gu_mchs@global63.ru


притворах. 

4. В тамбура в 1 группе на первом этаже, 
допускается эксплуатация светильника 
со снятым колпаком (рассеивателем), 
предусмотренным конструкцией 
светильника. 

Постановление Правительства Р Ф от 25 апреля 
2012 г. N 390 
п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 

03.07.2017 

5. В помещении прачечной на первом 
этаже, допускается эксплуатация 
светильника со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным 
конструкцией светильника. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 
п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предус м отре н н ы м и 
конструкцией светильника; 

03.07.2017 

6. В помещении охраны на первом 
этаже, допускается эксплуатация 
светильника со снятым колпаком 
(рассеивателем), предусмотренным 
конструкцией светильника. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. JYs 390. 
п. 4 1 Запрещается: в) обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника; 

03.07.2017 

7. Педагогические работники 
учреждения не обучены пожарно-
техническому минимуму по 
разработанным и утвержденным в 
установленном порядке специальным 
программам пожарно-технического 
минимума непосредственно в 
организации. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 апрели 2012 г. № 390. 
п. 39. По разработанным и утвержденным в 
установленном порядке специальным программам 
пожарно-технического минимума непосредственно 
в организации обучаются: 
руководители подразделений организации, 
руководители и главные специалисты 
подразделений взрывопожароопасных 
производств; 
работники, ответственные за обеспечение 
пожарной безопасности в подразделениях; 
педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений; 
работники, осуществляющие круглосуточную 
охрану организации; 
граждане, участвующие в деятельности 
подразделений пожарной охраны по 
предупреждению и (или) тушению пожаров на 
добровольной основе; 
работники, привлекаемые к выполнению 
взрывопожароопасных работ 
п. 52. Утверждение специальных программ для 
организаций, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляется 
руководителями указанных органов и 
согласовывается в установленном порядке с 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности 

03.07.2017 

8. Из помещения спальни группы №1 в 
котором допускается пребывание 
более 10 человек (факт 28 чел.), 
отсутствует второй эвакуационный 
выход. 

СП 1.13130.2009 
п. 5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь помещения, предназначенные для 
одновременного пребывания более 10 чел 

03.07.2017 

9. Система пожарной сигнализации не 
обеспечивает передачу сигнала на 
пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 
22 июля 2008г. № 123-Ф5 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», статья 83, ч.7. 
Системы пожарной сигнализации должны 
обеспечивать подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении пожара на приемно-
контрольное устройство в помещении дежурного 
персонала или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в зданиях классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 
Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на 
пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации. 

03.07.2017 



10. Из помещения спальни группы №3 в 
котором допускается пребывание 
более 10 человек (факт 27 чел.), 
отсутствует второй эвакуационный 
выход. 

СП 1.13130.2009 
п. 5.2.12. Не менее двух эвакуационных выходов 
должны иметь помещения, предназначенные для 
одновременного пребывания более 10 чел. 

03.07.2017 

11. Части зданий и помещения различных 
классов функциональной пожарной 
опасности не разделены между собой 
ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами 
огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности 
или противопожарными преградами. 
(Помещение электрощитовой на 
первом этаже не отделено 
противопожарной преградой) 

СНиП 21-01-97* п. 7.4. Части зданий и помещения 
различных классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены между собой 
ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. При этом 
требования к таким ограждающим конструкциям и 
типам противопожарных преград устанавливаются 
с учетом функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания. 

03.07.2017 

12. Помещение варочного цеха не 
оборудовано автоматической 
пожарной сигнализацией. 

СП 5.13130.2009 
Приложение А. п. А. 10 Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автомати- ческими 
установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией, представлен далее в 
данном документе. 
Таблица AI п.п.9. Здания общественного и 
административно-бытового назначения (кроме 
указанных в пп. 11, 13) Независимо от площади и 
этажности 
13.1.4 Тепловые пожарные извещатели следует 
применять, если в зоне контроля в случае 
возникновения пожара на его начальной стадии 
предполагается тепловыделение и применение из-
вещателей других типов невозможно из-за наличия 
факторов, приводящих к их срабатываниям при 
отсутствии пожара. 

03.07.2017 

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей 
организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по их устранению. 

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица 
в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Оисииплинарную 
административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: 

собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций: 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 

ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором 

Инспектор отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы городского округа Самара 
старший лейтенант внутренней службы 
Столяров Максим Викторович 
«06» марта 2017 г. 

Предписание для исполнения получил: 

(подпись) (должность, фамилия, инициалы) 

«06» марта 2017 г. 


